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istniejące instalacje podłączyć do nowych rozdzielaczyistniejące instalacje podłączyć do nowych rozdzielaczy

Zs Zs

Zo     - Zawór kulowy odcinający wzmocniony np. Herkules  

ZR    - Zawór regulacyjno-odcinający np. Oventrop

Pa   -  Manometr 0-0,6 bar, kurek manometryczny, rurka syfonowa 

T     -  Termometr 0 -100 C 

F      - Filtr siatkowy gwintowany FS-3 

Zs    - Zawór spustowy wzmocniony ze złaczką do węża
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Wymiana rozdzielaczy instalacji c.o. - Pałac

mgr inż. Rafał Frankowski

mgr inż. Joanna Łamek
upr. nr WKP/0122/POOS/14

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń

Faza:
Projekt techniczny

istniejące zawory c.w. do wymiany

projektowane rozdzielacze c.o. w miejscu
istniejących

istniejący zbiornik kondensatu pod
posadzką do demontażu

Schemat rozdzielaczy instalacji c.o. - Pałac

Rzut piwnic Pałac - rozdzielacze instalacji c.o. 1:100


